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Was ist Sektorenkopplung?

Weitere Optionen: industrielles Lastmanagement/Hybridisierung, Strom‐Wärme‐Strom‐Systeme, 
flexibler Einsatz elektrischer Betriebsmittel im Gasnetz



1. Vollständige Dekarbonisierung der Energieversorgung erfordert Elektrifizierung 
und/oder Nutzung synthetischer Energieträger in Wärme- und Verkehrssektor

2. Nutzung hoher Anteile fluktuierender erneuerbarer Energien (fEE):
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Warum brauchen wir Sektorenkopplung?

Nutzung von Überschüssen:
• Speicherladung 
• Erhöhung des Strombedarfs
• Stromexport
• Nutzung in anderen Sektoren

Defizit

Überschuss

Deckung von Defiziten:
• Speicherentladung
• Senkung des Strombedarfs
• Stromimport
• Einsatz regelbarer Kraftwerke
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Daten aus [Gils 2015]



• Nutzung von Überschüssen
• Gesteuertes Laden von Batteriefahrzeugen 
• Stromgeführter Einsatz von Wärmepumpen, ermöglicht durch Wärmespeicher
• Zusätzliche elektrische Wärmeerzeugung in Wärmenetzen/-speicher und Industrie
• Wasserstofferzeugung für synthetischer Energieträger

• Deckung von Defiziten
• Stromgeführter Einsatz von KWK-Anlagen, ermöglicht durch Wärmespeicher
• Absenkung des Strombedarfs (Batteriefahrzeuge, Wärmepumpen, Elektrolyseure)
• Rückverstromung synthetischer Brennstoffe
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Einsatzmöglichkeiten von Sektorenkopplungsoptionen

Defizit

Überschuss
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• Kostenminimierung, LP-Formulierung in GAMS, Lösung mit CPLEX
• Stündliche Auflösung, typischerweise perfect-foresight für ein Jahr
• Optimierung des Betriebs und Zubaus aller Systemkomponenten
• Zunehmend internationale Anwendung: Kanarische Inseln, Brasilien, USA
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DLR-Energiesystemmodell REMix – Überblick 
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Siehe [Gils et al. 2017]



• Vollständige Abbildung des Wärmesektors (Industrie/GHD/Haushalte)
• Batteriefahrzeuge mit Ladesteuerung und Vehicle-to-grid
• Brennstoffzellenelektromobilität mit flexibler Elektrolyse und H2-Speicher
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Abbildung der Sektorenkopplung in REMix
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Siehe [Gils et al. 2017]
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REMix-Ergebnisse: Ausgleich fluktuierender Erzeugung
Residuale Last bei 90% 
erneuerbarem Strom… …nach Netznutzung …Pumpspeichern …Lastmanagement …

…Ladesteuerung von 
Elektrofahrzeugen …Power-to-heat

…flexibler KWK 
und Wärmepumpen

…und Abregelung
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Daten aus [Gils 2015]
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• Verschiebung der KWK-Erzeugung in die Morgen- und Abendstunden

• Große Flexibilitätspotenziale vor allem in der Übergangszeit

• Elektrische Wärmeerzeugung nur in Starkwindphasen
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Flexibilisierung von KWK-Systemen mit Wärmespeichern 
und Elektrodenkesseln
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KWK-Stromerzeugung: 
Auswirkung der Umstellung 
von Wärme- auf Stromführung

Wärmespeicher in KWK-
Systemen: Einspeicherung (pos.) 
und Ausspeicherung (neg.)

Power-to-heat: Direktelektrische 
Wärmeerzeugung in KWK-
Systemen

Daten aus [Gils 2015]



• Minimaler und maximaler Batteriefüllstand und Fahrprofile berücksichtigt

• Regelmäßiges Verzögern des Ladens in die Mittags- und Nachtstunden

• Netzeinspeisung nur in wenigen Stunden zur Deckung residualer Spitzenlasten
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Gesteuertes Laden und Netzrückspeisung von Batterie-
Elektromobilen

Szenario für Deutschland 
in 2030 auf Grundlage von 
[Luca de Tena 2014] und 
[Albrecht et al. 2016]
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Ladeverschiebung: Zunahme 
(rot) und Abnahme (blau) 
gegenüber ungesteuertem Fall

Rückspeisung aus Elektro-
fahrzeugen in das Stromnetz



• Wirtschaftliche Potenziale vor allem Industrie und Gewerbe

• Einsatz zur Senkung residualer Spitzenlasten in wenigen Stunden des Jahres

• Lastreduktion i.d.R. morgens und abends, Lasterhöhung mittags und nachts

• Einsatz steigt mit PV-Anteil und sinkt durch flexible H2-Elektrolyse und CSP
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Lastmanagement in Industrie, Gewerbe und Haushalten
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Lastreduktion Lasterhöhung

Daten aus [Gils 2016]



• Fokus: Flexibilisierung von KWK-Versorgung und elektrischen Wärmepumpen
• Analyse der Wirtschaftlichkeit von thermischen Speichern und Elektroheizern
• Bewertung der Wechselwirkung mit alternativen Ausgleichsoptionen
• Quantifizierung der Auswirkung auf Kosten, Abregelung und Back-up-Bedarf 
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Fallstudie – Fokus und Ziele
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• Szenarioanalyse mit überwiegend vorgegebenem Kraftwerkspark

 Strom: >80% EE, >60% fEE, ~20% KWK, ~9% Gaskraftwerke 

 Endogener Zubau von Gaskraftwerken als Back-up

• Wärmeversorgung ebenfalls vorgegeben:

 HH/GHD: 30% Wärmenetze, 5% Objekt-KWK, 21% Wärmepumpen

 Industrie (ϑ < 500°C): 62% KWK, 4% Wärmepumpen

• Fokus auf dem Ausgleich von EE-Erzeugungsfluktuationen

 Vergleich von Systemen mit/ohne stromgeführter Wärmeerzeugung

 Ausbauoptimierung von thermischen Speichern und Elektroheizern

DLR.de  •  Folie 13

Fallstudie – Vorgehensweise 

> DPG-Frühjahrstagung 2017 > Hans Christian Gils •  Was kann Sektorenkopplung leisten? > 28. März 2017



DLR.de  •  Folie 14

Fallstudie – Varianten zu alternativen Ausgleichsoptionen 

HP

H2T

Reduzierte fEE-Verfügbarkeit (-7% PV / -19% Wind)

Basisszenario, Strombedarf 2100 TWh, fEE-Leistung: 
PV 229 GW, Wind onshore 219 GW, offshore 115 GW

Gesteuertes Laden von Batterieelektrofahrzeugen 
(60% der Flotte)

Modellendogener Netzausbau

Erhöhter Wärmepumpenanteil (38% HH/GHD, 8% Industrie)

Wasserstoffnutzung im Verkehrssektor
Erzeugung in flexibler Elektrolyse

-VRE

Base

Grid

-EV

Import regelbaren EE-Stroms aus CSP
Reduzierte Wind- und PV-Leistung in EuropaCSP

Erhöhte 
Fluktuation

Zusätzlicher 
Ausgleich / 
reduzierte 

Fluktuation
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• Endogenes Investment in Wärmenetzspeicher von 500-600 GWh
• Exogen: weitere 200 GWh in der Industrie, 140 (260) GWh mit Wärmepumpen
• Etwa 10% des jährlichen Wärmenetzbedarfs gehen durch den Speicher
• CSP und Lastmanagement (Elektrolyseure, Batterie-Fzg.) senken Potential
• Zusätzliche Wärmepumpen wirken sich nicht auf Wärmenetzspeicher aus
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REMix-Ergebnisse – Wärmespeichernutzung

H2T – Flexible Elektrolyseure
HP – Zusätzliche Wärmepumpen
Base – Basisszenario
EV – Ladesteuerung E‐Mobilität
Grid – Netzausbau
‐VRE – Reduzierte fEE‐Erzeugung
CSP – CSP‐Import
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• Potenzial beeinträchtigt durch Wasserkraft und begünstigt durch Windkraft
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REMix-Ergebnisse – Wärmespeicherauslegung

Ergebnisse des 
Basisszenarios
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• Endogenes Investment in Elektrokessel von bis zu 43 GW (el)
• Deutliche geringere Werte nur in Szenarien mit weniger fEE (CSP/-VRE)
• Einsatz geringfügig beeinträchtigt durch CSP, Netzausbau und Ladesteuerung
• Elektrolyseure und Wärmepumpen nehmen zusätzliche fEE vollständig auf
• Wahl des Wetterjahres hat wesentlichen Einfluss
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REMix-Ergebnisse – Elektroheizer in Wärmenetzen

H2T – Flexible Elektrolyseure
HP – Zusätzliche Wärmepumpen
Base – Basisszenario
EV – Ladesteuerung E‐Mobilität
Grid – Netzausbau
‐VRE – Reduzierte fEE‐Erzeugung
CSP – CSP‐Import
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• Referenz: Kosten 86-107 Mrd. €, Abregelung 11-23 TWh, Back-up 96-163 GW
• Maximale Reduktionen

• Kosten: 4,1 Mrd. € (4,3%) in Grid
• Abregelung: 17 TWh (71%) in Grid
• Back-up: 29 GW (18%) in HP (v.a. durch Wärmepumpenflexibilisierung)
• Emissionen (~2%)
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REMix-Ergebnisse – Systemeffekte

H2T – Flexible Elektrolyseure
HP – Zusätzliche Wärmepumpen
Base – Basisszenario
EV – Ladesteuerung E‐Mobilität
Grid – Netzausbau
‐VRE – Reduzierte fEE‐Erzeugung
CSP – CSP‐Import
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• Stromgeführte Wärme kostensenkend in allen Szenarien
• Kostenoptimale Wärmespeicherauslegung abhängig vom KWK-System
• Wechselwirkung mit Erzeugung und Ausgleich

• Netzausbau wirkt positiv auf stromgeführte Wärme
• Ladesteuerung und flexible Elektrolyse verdrängen Wärmespeicher nicht
• Starker Einfluss des Wetterjahrs

• Sektorenkopplung begünstigt fEE-Integration
• Wärmespeicherausbau parallel zu fEE-Ausbau vorantreiben
• Hohes Potential elektrischer Wärmeerzeugung aus EE-Spitzen

• Keine umfassende Betrachtung aller Sektorenkopplungsoptionen
• Einsatz auf kleineren räumlicher oder zeitlichen Skalen nicht bewertet
• Erweiterung auf 100% EE-Szenarien nötig
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Fazit und Diskussion
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